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Godkendelse af vilkår for Energinets delta- gelse  i  kontinentaleuropæisk  samarbejde  om udveksling af frekvenskontrolreserver  



RESUMÉ 


Forsyningstilsynet (FSTS) har i denne sag taget stilling til godkendelse af de nærmere 
 vilkår og betingelser, hvorefter den danske transmissionssystemoperatør (TSO) Energi-
 nets helejede datterselskab, Energinet Elsystemansvar A/S, med budområdet Vestdan-
 mark  (DK1) kan  deltage  i  et  kontinentaleuropæisk  TSO-samarbejde  om  grænseover-
 skridende  udveksling  af  frekvenskontrolreserver  (Frequency  Containment  Reserves, 
 FCR).  


Energinets deltagelse i det kontinentaleuropæiske FCR-samarbejde vil kunne ske fra og 
 med 1. januar 2021 efter reglerne i Kommissionens forordning (EU) 2017/2195 af 23. 


november 2017 om fastsættelse af retningslinjer for balancering af elektricitet (EBGL). 


FCR er en hurtigt aktiveret reserve, der aktiveres automatisk ved fravigelser af  el-sy-
 stemets frekvens i den geografiske del af det kontinentaleuropæiske synkronområde, 
 som FCR-samarbejdet dækker, herunder DK1.  


FSTS traf afgørelse af 19. december 2018 om en overordnet godkendelse af metoden 
 for det kontinentaleuropæiske samarbejde om udveksling af FCR. Det blev i afgørelsen 
 bl.a. nævnt, at Energinet forventedes at anmelde den danske deltagelse i metoden un-
 der hensyn til en senere forventet afklaring af vilkårene for udveksling af FCR på bud-
 områdegrænsen Vestdanmark (DK1) - Tyskland (DE)/Luxembourg (LU).  


Energinet har oplyst, at danske aktører med udgangspunkt i behovet for FCR i DK1 vil 
 kunne byde på at eksportere en selvstændig mængde FCR til de øvrige TSO’er i FCR-
 samarbejdet. Denne selvstændige mængde vil udgøre 6 MW ved første års danske del-
 tagelse i FCR-samarbejdet og som udgangspunkt 20 MW FCR for de efterfølgende år. 


De 20 MW kan blive gradvist forøget til 100 MW, hvis 1. års danske deltagelse i FCR-
 samarbejdet som den første betingelse ikke væsentligt negativt påvirker sikkerhedsmar-
 genen på budområdegrænsen DK1-DE/LU, og som den anden betingelse ikke væsent-
 ligt forøger modhandel, som skyldes udveksling af FCR, på samme budområdegrænse. 


Energinet og den kompetente TSO, TenneT DE, på den tyske side af budområdegræns-
en DK1-DE/LU vil skulle vurdere i fællesskab, om den selvstændige mængde FCR, som 
danske aktører vil kunne byde på at levere til de øvrige TSO’er i FCR-samarbejdet, kan 
forøges fra 20 til 100 MW under hensyn til opfyldelsen af de nævnte to betingelser. 



(2)Energinet har meddelt FSTS, at Energinet senest ved udgangen af januar måned 2022 
 vil meddele danske aktører, hvornår Energinet og TenneT DE forventes at vurdere, kon-
 kludere og meddele i fællesskab, om betingelserne er opfyldt for en gradvis forøgelse af 
 den mængde FCR, som danske aktører vil kunne eksportere til de øvrige TSO’er i FCR-
 samarbejdet, og i givet fald med hvilken mængde i MW en forøgelse vil kunne ske. 


FSTS har vurderet, at Energinet i fornødent omfang har gjort rede for de nærmere vilkår 
 og betingelser for den danske deltagelse i FCR-samarbejdet. Herunder om de mængder 
 FCR, som danske aktører vil kunne byde på at levere som led i FCR-samarbejdet. FSTS 
 har herefter fundet grundlag for at træffe en selvstændig afgørelse om de nærmere vilkår 
 og betingelser for Energinets deltagelse i FCR-samarbejdet.  


FSTS har dernæst foretaget en vurdering af sagens materielle spørgsmål. FSTS har i 
 den forbindelse fundet, at de oplyste vilkår og betingelser for Energinets deltagelse i det 
 kontinentaleuropæiske samarbejde for udveksling af FCR opfylder de indholdsmæssige 
 krav ifølge EBGL for grænseoverskridende udveksling af FCR.  


FSTS har dertil vurderet, at de oplyste vilkår og betingelser er i overensstemmelse med 
 formålet med EBGL.  


FSTS har herefter fundet, at de nærmere vilkår for Energinets deltagelse i det kontinen-
 taleuropæiske FCR-samarbejde kan godkendes. 



AFGØRELSE 


Forsyningstilsynet godkender  de nærmere vilkår og betingelser for, at Energinet med 
 budområdet Vestdanmark (DK1) fra og med den 1. januar 2021 kan deltage i et konti-
 nentaleuropæisk samarbejde om udveksling af frekvenskontrolreserver.  


Forsyningstilsynets  afgørelse  er  truffet  i  medfør  af  Kommissionens  forordning  (EU) 
 2017/2195  af  23.  november  2017  om  fastsættelse  af  retningslinjer  for  balancering  af 
 elektricitet, artikel 33, stk. 1, jf. artikel 5, stk. 3, litra b, og under hensyn til formålsbe-
 stemmelserne efter EBGL artikel 3, stk. 1, litra a-d. 


Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår nedenfor. 



SAGSFREMSTILLING 


FSTS skal herved gøre rede for sagens forløb og sagens væsentligste akter og for den 
 del af sagens baggrund, der angår lande og budområdet Vestdanmark (DK1) inden for 
 det kontinentaleuropæiske synkronområde som det geografiske anvendelsesområde for 
 den overordnede metode for FCR-samarbejdet og for Energinets deltagelse i dette sam-
 arbejde. 


”Frekvenskontrolreserver” eller ”FCR” er defineret i artikel 3, stk. 2, nr. 6, i Kommission-
 ens forordning (EU) 2017/1485 af 2. august 2017 om fastsættelse af retningslinjer for 
 drift af elektricitetstransmissionssystemer (SOGL) som ”de reserver af aktiv effekt, der 
 kan anvendes til at begrænse systemfrekvensafvigelsen efter en ubalance”. 


”Synkronområde” er defineret i SOGL artikel 3, stk. 2, nr. 12, som ”systemområde for 
last-frekvensregulering” (LFC-kontrolområde) som en del af et synkront område eller et 



(3)helt synkront område, der fysisk er afgrænset af målepunkter ved samkøringslinjer til 
 andre LFC-kontrolområder, og som drives af én eller flere TSO'er, der opfylder kravet 
 om last-frekvensregulering”. 


Følgende lande og områder indgår i det kontinentaleuropæiske synkronområde: 


Albanien,  Belgien,  Bosnien-Herzegovina,  Bulgarien,  Danmark  (budområdet  Vestdan-
 mark, DK1), Frankrig, Grækenland, Italien, Kroatien, Luxembourg, Montenegro, Neder-
 landene, Nordmakedonien, Polen, Portugal, Rumænien, Schweitz, Serbien, Slovakiet, 
 Slovenien, Spanien, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig. Tyrkiet har observatørstatus. 


Det danske budområde DK1 udgør en del af det kontinentaleuropæiske synkronområde.  


Dette indebærer, at Energinet er synkront forbundet via de interconnectorer, der forløber 
 mellem DK1 og det kontinentaleuropæiske synkronområde, således: 


Energinet/tysk TSO Tennet DE, budområderne DK1 - Tyskland (DE)/Luxembourg (LU). 


Energinet/nederlandsk TSO Tennet NL, budområderne DK1 - Nederlandene (NL). 


Det lægges herved til grund, at grundlaget for godkendelse af det kontinentaleuropæiske 
 FCR-samarbejde fra december 2018 ikke kan anses for at omfatte budområdegrænsen 
 DK1-NL, der først blev efterfølgende regulatorisk godkendt ved afgørelse nr. 04/2019 
 truffet af de europæiske energiregulatorers agentur (ACER) den 1. april 20191.  


De kontinentaleuropæiske TSO’er og regulatorer, der er berørt af samarbejdet om græn-
 seoverskridende udveksling af FCR, er følgende: 


Berørte EU-lande og Schweiz  Berørte TSO’er  Berørte regulatorer 


Belgien   Elia   CREG 


Danmark (kun DK1)  Energinet   FSTS, på engelsk DUR 


Frankrig   RTE   CRE 


Nederlandene    TenneT NL  ACM 


Schweiz  Swissgrid  EICom 


Tyskland   50Hertz  BNetzA 


Amprion 
 TenneT DE 
 TransnetBW 


Østrig  Austrian Power Grid  E-Control 


Den  schweiziske  TSO  Swissgrids  og  den  schweiziske  regulators  EICom’s  bidrag  til 
 FCR-samarbejdet er på et uformelt plan, idet Schweiz ikke er medlem af EU. 


Energinet indgav anmeldelse af 23. april 2018 til det daværende Energitilsyn (fra 1. juli 
 2018, FSTS) om at godkende et forslag til en metode for grænseoverskridende udveks-
 ling  af  FCR  efter EBGL som  led  i  et kontinentaleuropæisk samarbejde  med  TSO’er i 
 Belgien, Frankrig, Nederlandene, Schweiz, Tyskland og Østrig (bilag 1).  


1  https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Pages/Individual-decision.aspx  



(4)FSTS gennemførte en offentlig høring af Energinets anmeldelse. Dansk Energinet frem-
 kom med et høringssvar af 30. maj 2018, og Energinet afgav i notat af 26. juni 2018 
 bemærkninger til høringssvaret (bilag 2).  


Regulatorerne  fra  Belgien,  Danmark,  Frankrig,  Nederlandene,  Schweiz,  Tyskland  og 
 Østrig udarbejdede et fælles position paper af 28. november 2018, der overordnet god-
 kendte det anmeldte forslag (bilag 3). Det blev heri bemærket, at Energinet, og nærmere 
 budområdet Vestdanmark (DK1), først på et senere tidspunkt ville indtræde i FCR-sam-
 arbejdet. 


  


FSTS traf afgørelse af 19. december 2018, der på baggrund af det omhandlede position 
 paper  overordnet  godkendte  metoden  for  det  kontinentaleuropæiske  samarbejde  om 
 udveksling af FCR (bilag 4). Det blev i afgørelsen bl.a. nævnt, at Energinet forventedes 
 at anmelde den danske deltagelse i metoden under hensyn til en senere forventet afkla-
 ring  af  vilkårene for udveksling  af  FCR  på  budområdegrænsen  Vestdanmark  (DK1)  - 
 Tyskland (DE)/Luxembourg (LU)2. 


Energinet har i notat af 14. april 2020 anmodet FSTS om at genoverveje spørgsmålet 
 om en separat ny anmeldelse og afgørelse (bilag 5). 


FSTS har efter fremkomsten af Energinets notat af 14. april 2020 stillet Energinet flere 
 spørgsmål om de nærmere vilkår og betingelser for den danske deltagelse i det konti-
 nentaleuropæiske samarbejde om grænseoverskridende udveksling af FCR, og Energi-
 net har besvaret disse yderligere spørgsmål.  


FSTS har for perioden 5. -19. november 2020 gennemført en partshøring og offentlig 
 høring af et udkast til afgørelse. FSTS har modtaget et høringssvar  af 18. november 
 2020 fra Dansk Energi (bilag 6). 


Energinet har 23. november 2020, efter høringsperioden, delagtiggjort FSTS i en plan 
 for en trinvis implementering af Energinets deltagelse i FCR-samarbejdet. Den neder-
 landske TSO, TenneT NL, har 24. november 2020 som koordinator for FCR-samarbej-
 dets TSO’er videreformidlet planen til FCR-samarbejdets regulatorer. 


FCR-samarbejdets  regulatorer  har  efterfølgende  rejst  spørgsmålet,  om  denne  imple-
 menteringsplan er i overensstemmelse med den metode for grænseoverskridende ud-
 veksling af FCR, som regulatorerne tidligere har godkendt 28. november 2018 (bilag 3). 


TenneT NL har herefter som koordinator for de berørte TSO’er i FCR-samarbejdet, her-
 under Energinet, præsenteret en revideret implementeringsplan for Energinets trinvise 
 indtræden i FCR-samarbejdet. 


2   Forsyningstilsynets afgørelse af 19. december 2018 med tilhørende bilag kan tilgås via https://forsy-
ningstilsynet.dk/el/afgoerelser/godkendelse-af-graenseoverskridende-marked-for-frekvenskontrolre-
server  



(5)Energinet har dernæst på FSTS’ anmodning oplyst FSTS om, hvilke virkninger den re-
 viderede implementeringsplan har for de forskellige mængder FCR, som danske aktører 
 kan forventes at kunne byde på som led i FCR-samarbejdet.  


Ingen af FCR-samarbejdets regulatorer har haft bemærkninger til TSO’ernes reviderede 
 implementeringsplan, som TSO’erne derefter har offentliggjort 4. december 2020. 


Energinets oplysninger om vilkårene for dansk deltagelse i FCR-samarbejdet, der sup-
 plerer Energinets notat af 14. april 2020, samt udmeldingerne fra regulatorer og TSO’er 
 i FCR-samarbejdet i forhold til den tidligere implementeringsplan er under hensyn til re-
 levans gengivet nedenfor i afsnittet ”Særlige vilkår for Energinets deltagelse i FCR-sam-
 arbejdet”.  


INTRODUKTION TIL DET RELEVANTE MARKED 


FSTS skal herved gøre  rede for den del af sagens bagrund, der angår det relevante 
 marked,  markedet  for  systemydelser  og  for  grænseoverskridende  udveksling  af  FCR 
 inden for et synkront område. Belyst i kraft af Energinets funktion som systemansvarlig 
 virksomhed m.v. samt regler i EBGL og regler i andre af EU’s netværksretningslinjer.   


Den danske TSO, Energinet, har som systemansvarlig virksomhed ansvaret for at sikre 
 el-systemets stabilitet, både i normal drift (stabil driftstilstand) og under fejl. 


El-systemets frekvens skal ideelt set forblive konstant på 50 hertz. Virkeligheden er dog, 
 at  frekvensen  ændrer sig  hele  tiden.  El-systemets frekvensstabilitet  er udtryk  for, om 
 den aktive effektbalance i el-systemet opretholdes. Hvis elforbruget overstiger produk-
 tionen, vil frekvensen falde, og hvis der omvendt er overskud af el-produktionen, vil fre-
 kvensen stige. 


Energinet skal som systemansvarlig virksomhed sikre, at systemfrekvensen opretholdes 
 inden for de tilladte grænser, hvis der opstår fejl. En overskridelse af de tilladte grænser 
 kan medføre automatisk afkobling af elforbruget eller af produktionsanlæg og kan i yder-
 ste konsekvens medføre en komplet strømafbrydelse (en såkaldt ”blackout”). 


Energinets ansvar for at sikre el-systemets stabilitet er den primære årsag til, at Energi-
 net har behov for at købe såkaldte ”systemydelser” fra eksterne kilder for at sikre sig 
 adgang til de ressourcer, som er nødvendige for at sikre en stabil og sikker drift af el-
 systemet3. 


Systemydelser er et samlet begreb for ressourcer til produktion og forbrug af el, og hvor 
 disse ressourcer anvendes til at opretholde balancen og stabiliteten i el-systemet. Ener-
 ginet  indkøber  systemydelser,  som  kan  aktiveres  automatisk  eller  manuelt.  Formålet 
 med  brugen  af  systemydelser er enkel;  at  opretholde  balancen  i  el-markedet  og  den 
 overordnede stabilitet i el-systemet4. 


3   Kilde: Energinet, ”Behovsvurdering for systemydelser 2020”, 1. november 2019, er tilgængelig via 
 https://energinet.dk/El/Systemydelser/Projekter-og-samarbejde/Markedsgoerelse-og-behovsvurde-
 ring  


4   Kilde: Energinet, ”Introduktion til systemydelser”, 26. marts 2020 



(6)Et marked for grænseoverskridende udveksling af FCR inden for et synkront område 
 udgør en markedsmæssig overbygning efter EBGL på grundlag af - og under hensyn til 
 overholdelse af - obligatoriske systemdriftsmæssige sikkerhedsgrænser efter SOGL. 


Det er således regler i SOGL, der er styrende for markedet for grænseoverskridende 
 udveksling af FCR inden for et synkront område. Aktuelt, udvekslingen af FCR inden for 
 det  kontinentaleuropæiske  synkronområde,  herunder  på  budområdegrænsen  DK1-
 DE/LU.  


Der kan navnlig fremhæves følgende regler i SOGL, som er styrende for markedet for 
 udveksling af FCR: 


  


Alle TSO’er, der er involveret i udveksling af FCR inden for det kontinentaleuropæiske 
 synkronområde, skal overholde specifikke grænser for - og krav til - udveksling af FCR. 


Herunder skal TSO’erne bl.a. sikre, at den mængde reservekapacitet af FCR, som er 
 resultat af udvekslingen, er begrænset til maksimalt 100 MW. 


Den enkelte TSO, der tilslutter eller modtager reserver, eller som på anden vis er invol-
 veret i udveksling af FCR, kan dertil afvise en udveksling af FCR, hvis denne udveksling 
 medfører et flow af elektricitet, som overskrider de driftsmæssige sikkerhedsgrænser for 
 aktivering af den reservekapacitet af FCR, der er genstand for udvekslingen. 


Enhver berørt TSO skal endvidere bekræfte, at den pågældende TSO’s sikkerhedsmar-
 gen efter artikel 22 i Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 af 24. juli 2015 om fast-
 sættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsning-
 er (CACM) er tilstrækkelig til at håndtere de flows af elektricitet, der følger af aktiveringen 
 af den reservekapacitet af FCR, som er genstand for udvekslingen. 


  


Sammenhængen  mellem  SOGL  og  EBGL  ses  bl.a.  ved,  at  det  er  fastsat  i  EBGL,  at 
 udveksling af balanceringskapacitet altid skal ske på grundlag af en TSO-TSO-model. 


TSO-TSO-modellen indebærer, at to eller flere TSO’er skal fastlægge en metode til fæl-
 les anskaffelse af balancekapacitet under hensyn til den tilgængelige overførselskapa-
 citet og driftsbegrænsningerne efter de regler i SOGL, der er omtalt ovenfor. 


De specifikke regler i EBGL for et markedsdesign for udveksling af balanceringskapaci-
 tet, herunder af FCR, fastsætter dertil, at to eller flere TSO’er, der gensidigt udveksler 
 balanceringskapacitet, skal udforme et forslag til fastsættelse af fælles og harmonise-
 rede regler og processer for udveksling og anskaffelse af denne balanceringskapacitet.  


FORMÅLET MED METODEN 


FSTS skal herved gøre rede for den del af sagens baggrund, der angår formålet med 
den omhandlede metode for et marked for et grænseoverskridende udveksling af FCR 
inden for det kontinentaleuropæiske synkronområde, herunder på budområdegrænsen 
DK1-DE/LU. 



(7)OVERORDNET DESIGN FOR KONTINENTALEUROPÆISK MARKED FOR FCR  
 FCR er en hurtigt aktiveret reserve, der aktiveres  automatisk ved fravigelser af el-sy-
 stemets frekvens i den geografiske del af det kontinentaleuropæiske synkronområde, 
 som FCR-samarbejdet dækker, herunder DK1. 


FCR er dertil mere formelt og teknisk defineret i SOGL artikel 3, stk. 2, nr. 6, som ”de 
 reserver af aktiv effekt, der kan anvendes til at begrænse systemfrekvensafvigelsen ef-
 ter en ubalance”. 


FCR-markedet er baseret på en TSO-TSO model, hvor den købende TSO får leveret 
 FCR fra den TSO, hvor den aktiverede balanceansvarlige aktør har hjemme. Den en-
 kelte TSO modtager buddene fra markedsaktørerne i sit område og melder dem ind på 
 den fælles ”common merit order list” (CMOL). TSO’erne afregner med hinanden. TSO’en 
 for området, hvor den aktiverede aktør har hjemme, afregner efterfølgende med aktøren. 


Markedsåbningen  sker  14  dage  før  leveringsdøgnet  (D-14),  med  frist  for  budgivning 
 klokken 08.00 D-1 og besked om aktivering 08.30 D-1. Produktet vil være på fire timer, 
 dvs. driftsdøgnet deles op i seks lige store dele. 


Både udelige bud og delelige eller ”eksklusive” bud tillades. Udelelige bud må maksimalt 
 være på 25 MW, og der vil være en minimumsbudstørrelse og opløselighed på 1 MW. 


Delelige eller ”eksklusive” bud omfatter tilfælde, hvor aktørerne byder flere bud ind i en 
 samlet pakke, men hvor kun ét af budene kan aktiveres.  


Buddene, der indgår på CMOL, fordeles på baggrund af markedets allokeringsalgoritme. 


Input til algoritmen udgøres af budene med oplysninger om volumen, delbarheden af 
 budene, pris, perioden, buddene kan leveres i, den bydende TSO og behovet i det en-
 kelte land. 


Den overordnede funktion for algoritmen er at  minimere den samlede fælles omkost-
 ning til indkøb. Algoritmen opererer inden for en række overordnede principper: 


a) Import- og eksportbegrænsninger for det enkelt land. 


b) Den samlede mængde indkøbte FCR er lig med, eller er større end, den samlede 
 efterspørgsel (overindkøb af kapacitet tillades, hvis det reducerer de samlede omkost-
 ninger). Udelelige bud accepteres på samme vis, hvis udelige bud reducerer de samlede 
 omkostninger, og udelelige bud ikke fører til, at der afvises bud, som ellers ville blive 
 aktiveret.  


c) Respekterer udelelige bud 


d) Hvis der er enslydende bud, så aktiveres det først indkomne bud først. 


e) Hvis der er flere lige gode løsninger til at dække et områdes behov, så har bud fra det 
pågældende område prioritet. Dette er for at undgå unødig udveksling over grænserne, 
men med respekt for punkt d). 



(8)f) Hvis der er flere lige gode løsninger, når løsningerne ifølge litra a-e er blevet afvejet, 
 så vælges den løsning, som algoritmen først kommer frem til. 


Det bemærkes til ovennævnte pkt. a., at artikel 8, stk. 3, litra a, nr. ii-iii, og artikel 9, stk. 


2, litra a-b, i TSO’ernes ændringsforslag af 26. april 2018 (bilag 1) hver især indeholder 
 de specifikke formuleringer på engelsk: ”…the import limit of a country…”, henholdsvis 


”…the export limit of a country…”. 


Der  foretages  marginal  prisfastsættelse,  således  at  alle  aktiverede  aktører  modtager 
 den højest aktiverede pris. 


Prisen fastsættes under hensyn til begrænsninger på overførselskapaciteten, hvilket be-
 tyder, at der i praksis fastsættes en marginalpris for hvert enkelt land og det enkeltstå-
 ende budområde DK1, der indgår i FCR-samarbejdet. Hvis der er ledig kapacitet mellem 
 de enkelte lande samt DK1, der indgår i FCR-samarbejdet, vil denne ledige kapacitet 
 omfattes af samme pris. Kapaciteten begrænses forlods kun af import- og eksportre-
 striktionerne efter SOGL bilag VI, der er fastsat under hensyn til sikker systemdrift.  


Der henvises til omtalen af disse restriktioner m.v. i afsnittet ”Introduktionen til det rele-
 vante marked” og til ordlyden af de relevante regler i SOGL i afsnittet ”Retsgrundlag”. 


De berørte kontinentaleuropæiske TSO’er, herunder Energinet, har som led i det oprin-
 delige anmeldte forslag til metoden for udveksling af FCR ansøgt de berørte kontinen-
 taleuropæiske regulatorer, herunder FSTS, om en undtagelse fra TSO’ernes pligt til at 
 give leverandører af balanceringstjenester adgang til grænseoverskridende overførsel 
 af balanceringskapacitet på det anmeldte FCR-marked fra og med den 1. juli 2019. 


TSO’ernes, herunder Energinets, oprindelige anmeldelse er indgivet inden for ét år efter 
 ikrafttræden af EBGL, og markedet vil på tidspunktet for undtagelsens virkning være på 
 mindre end én uges varighed. TSO’erne, herunder Energinet, har derfor fundet, at krav-
 ene er opfyldt for den omhandlede undtagelse efter EBGL. 


SÆRLIGE VILKÅR FOR ENERGINETS DELTAGELSE I FCR-SAMARBEJDET 
 Energinet Elsystemansvar A/S’ (Energinets) notat af 14. april 2020 (bilag 5), suppleret 
 af oplysninger, som FSTS efterfølgende har indhentet hos Energinet, belyser de særlige 
 vilkår og betingelser for Energinets deltagelse i det kontinentaleuropæiske FCR-samar-
 bejde.  


Disse vilkår m.v. supplerer FSTS’ tidligere afgørelse af 19. december 2018 om godken-
 delse af det overordnede markedsdesign med tilhørende bilag (bilag 1-4 til FSTS’ aktuel-
 le afgørelse). FSTS traf den tidligere afgørelse i samråd med de i øvrigt berørte regula-
 torer.  


Energinets notat af 14. april 2020 indeholder en tabel, der udgør en oversigt over de 
 væsentligste forskelle mellem Energinets nuværende ordning for auktionsudbud til brug 
 for Energinets FCR-indkøb i DK1 og vilkårene for auktionsudbud til brug for Energinets 
 FCR-indkøb i DK1 som led i Energinets deltagelse i FCR-samarbejdet.  


Oversigten er gengivet nedenfor som Tabel 1. 



(9)TABEL 1 | FORSKELLE PÅ VILKÅR FOR UDBUD AF FCR TIL BRUG FOR FCR-INDKØB 


Emne  DK1  FCR-samarbejdet 


Symmetri  Asymmetrisk  Symmetrisk 


Gate open time  D-7  D-14 11:00 


Gate closure 
 time 


D-1 15:00  D-1 08:00 


Offentliggørelse 
 af resultater 


D-1 15:30  D-1 08:30 


2. auktion  Nej  Ja, hvis der ikke kommer nok bud 


i første auktion 
 Transparens  Marginalpris og indkøbt 


mængde offentliggøres 


Alle vindende tilbud offentliggøres 
 i anonymiseret form med: 


- Tilbudspris 
 - Marginalpris 
 - Tilbudt mængde 
 - Accepteret mængde 
 - Land 


- Lokal marginalpris pr. land 
 Prisdannelse  Lokal marginalpris  Regional marginal pris 
 Platform  EDIEL til Energinet / Selv-


betjeningsportal 


XML til Regelleistungplatform / 
 Webportal / Web-API 


Kilde: Energinet 


Det var forudsat i det oprindelige regulatoriske godkendelsesgrundlag for det kontinen-
 taleuropæiske FCR-samarbejde i form af de berørte regulatorers position paper af 28. 


november 2018  (bilag  3),  at  Energinet  og  TenneT  DE,  der er den  geografisk  stedligt 
 kompetente tyske TSO på budområdegrænsen DK1-DE/LU, skulle indbyrdes drøfte og 
 aftale de nærmere vilkår m.v. for Energinets senere indtræden i FCR-samarbejdet. 


Energinet og TenneT DE har inden for 1. kvartal 2020 indgået den forudsete aftale. 


Energinet oplyser i notatet af 14. april 2020 om de generelle og indeværende forhold, at 
 Energinet efter SOGL er forpligtet til at sikre sig en vis mængde FCR-kapacitet for at 
 bidrage til inddæmning af frekvensudsving i det kontinentaleuropæiske synkronområde.  


Energinets behov for FCR i DK1 har i de senere år ligget på et niveau mellem 20-22 MW 
 og forventes uændret at ligge på dette samme niveau også for fremtiden. Energinet har 
 således hidtidigt indkøbt FCR i DK1 svarende til en mængde på +/- 20 MW ved op- og 
 nedregulering, der indkøbes i 4-timers-blokke på daglige auktioner efter offentliggørelse 
 af resultaterne på el-spotmarkedet. Disse indkøb sker på et lokalt marked for DK1, og 
 hvor kun anlæg, der er lokaliseret i DK1, kan deltage. 


Energinet har 23. november 2020, efter FSTS’ gennemførelse af partshøring og offentlig 
 høring af et udkast til afgørelse for perioden 5.-19. november 2020, delagtiggjort FSTS 
 i en plan for en trinvis implementering af, at Energinet med budområdet DK1 kan ind-
 træde i FCR-samarbejdet fra og med den 1 januar 2021. 


  



(10)Den nederlandske TSO, TenneT NL, har 24. november 2020 som koordinator for FCR-
 samarbejdets TSO’er videreformidlet planen til FCR-samarbejdets regulatorer. 


FCR-samarbejdets  regulatorer  har  efterfølgende  rejst  spørgsmålet,  om  denne  imple-
 menteringsplan er i overensstemmelse med den metode for grænseoverskridende ud-
 veksling af FCR, som regulatorerne tidligere har godkendt 28. november 2018 (bilag 3). 


  


Regulatorerne har bl.a. bemærket, at metodens artikel 8 for afregning mellem TSO’er 
 og  balanceansvarlige  aktører  og  metodens  artikel  9  for  afregning  indbyrdes  mellem 
 TSO’er hver især giver adgang til at fastsætte eksport- og importbegrænsninger for ét 
 land inden for FCR-samarbejdet. Til forskel herfra indebærer det foreslåede Trin 2 i im-
 plementeringsplanen en eksportbegrænsning på budområdegrænsen DK1-DE/DU.  


TenneT NL har herefter som koordinator for de berørte TSO’er i FCR-samarbejdet, her-
 under Energinet, præsenteret en revideret implementeringsplan for Energinets trinvise 
 indtræden i FCR-samarbejdet. 


Ingen  af  FCR-samarbejdets  regulatorer  har  haft  bemærkninger  til  TSO’ernes  revide-
 rede implementeringsplan, som TSO’erne derefter har offentliggjort 4. december 2020. 


Energinet har dernæst på FSTS’ anmodning oplyst FSTS om, hvilke virkninger den re-
 viderede implementeringsplan har for de forskellige mængder FCR, som danske aktører 
 kan forventes at kunne byde på som led i FCR-samarbejdet.  


Energinet har som generel ramme nævnt, at IT-implementering af budindmeldingsplat-
 formen Regelleistung og FCR-algoritmen (CCS) nødvendiggør en trinvis implemente-
 ring af Energinets indtræden i FCR-samarbejdet. Dette har også afledt virkning for de 
 mængder FCR, som danske aktører vil kunne byde på som led i FCR-samarbejdet. 


Den trinvise plan indebærer følgende: 


Trin 0 (udgangspunktet, nuværende FCR-indkøb i DK1) 


- I dag indkøber Energinet FCR lokalt i DK1 uden eksport- eller importmuligheder. 


- Behov (2021) = 20 MW 


- Årlige omkostninger: ca. 73 mio. DKK (seneste 12 måneder). 


Trin 1 (fra og med den 1. januar 2021, jf. noter til tidsrammer for det første udbud) 
 - Energinet kan indkøbe som led i FCR-samarbejdet, men deltager i første omgang som 


en selvstændig LFC-kontrolblok. 


- Det betyder, at Energinet skal indkøbe en andel af sit behov lokalt i DK1 (6 MW). 


- Danske aktører får derudover mulighed for at eksportere mængde FCR (6 MW). 


- Behov (2021)   = 20 MW 


- Lokal andel (core share)  =   6 MW (30 pct. af behov, jf. SOGL Bilag VI) 
 - Eksportgrænse   =   6 MW (30 pct. af behov, jf. SOGL Bilag VI) 
 Noter til tidsrammer for det første udbud 


• Første Gate Open Time:    5. januar 2021 


• Første Gate Closure Time:  18. januar 2021, kl. 08.00 


• Første leveringsdag:   19. januar 2021 



(11)Noter til økonomiske virkninger af Trin 1 


- Forventede årlige omkostninger: ca. 11 mio. DKK 


- Det svarer til en årlig besparelse sammenlignet med de nuværende omkostninger på  
 ca. DKK 62 millioner, 


- DK1 forventes i stort set alle timer at få sin egen lokale marginalpris, som nævnt i  
 ovennævnte Tabel 1 (gengivet fra Energinets notat af 14. april 2020), og som vil være.  


højere end den fælles marginalpris som led i det eksisterende FCR-samarbejde. 


Trin 2 (forventet implementeret ultimo 2021/primo 2022) 


- Energinet kan indkøbe som led i FCR-samarbejdet og pulje sit behov med de øvrige  
 TSO’ere i den fælles LFC-kontrolblok for DK1 + DE/LU. 


- Begrænsninger mellem to LFC-kontrolområder kan indføres i samme LFC-kontrolblok. 


- Eksportgrænsen på 20 MW for budområdet DK1, der er særskilt aftalt mellem Energi- 
 net og TenneT DE, forventes forøget sideløbende med implementeringen af Trin 2. 


- DK1 + DE/LU behov (2021)    = 580 MW 


- Lokal andel DK1  =     0 MW 


- Lokal andel DK1 + DE/LU (core share)  = 174 MW (30 pct., jf. SOGL Bilag VI) 
  (skal fysisk leveres inden for LFC-kontrolblok) 


- Eksportgrænse DK1 + DE/LU   = 174 MW (30 pct., jf. SOGL Bilag VI) 
 (hele LFC-kontrolblokkens eksportgrænse) 


- Lokal eksportgrænse DK1  = forøges gradvist fra 20 MW  


(gælder mellem DK1 og DE/LU, jf. den aftale, som Energinet og TenneT DE har ind-
 gået), Energinet finder dog, at denne lokale eksportgrænse skal bortfalde på sigt. 


Noter til økonomiske virkninger af Trin 2 


Forventede årlige omkostninger for Energinet: ca. 9 mio. DKK. Svarende til en bespa-
 relse på ca. 2 mio. DKK om året i forhold til Trin 1. 


DK1 vil altid have samme pris som resten af LFC-kontrolblokken. 


Energinet har 11. december 2020 supplerende oplyst FSTS om følgende om forholdet 
 mellem Trin 2 og den indbyrdes aftale mellem Energinet og TenneT DE: 


- Danske aktører vil fra og med den 1. januar 2021, hvor Energinet med DK1 indgår i 
 FCR-samarbejdet, i princippet kunne byde på at levere FCR inden for de ca. 1.500 MW, 
 der er det samlede behov for FCR for de lande og DK1, som indgår i FCR-samarbejdet.  


- Danske aktører forventes dog at have størst interesse samt teknisk og økonomisk for-
 måen i forhold til at kunne byde på fysisk at levere de 174 MW FCR, der er den lokale 
 andel af den samlede LFC-kontrolblok for DK1 + DE/LU, og/eller at byde på at levere de 
 andre  174  MW  FCR  inden  for  eksportgrænsen  for  den  samlede  LFC-blok  for  DK1  + 
 DE/LU. 


-  Sidstnævnte  174  MW  FCR  reguleres  dog  af  Energinets  og  TenneT  DE’s  indbyrdes 
aftale om en gradvis forøgelse fra 20 til 100 MW FCR som lokal eksportgrænse for DK1 
under hensyn til sikkerhedsmargenen efter EBGL artikel 33, stk. 7, jf. CACM artikel 22.  



(12)Energinets  oplysninger  om  den  danske  deltagelse  i  FCR-samarbejdet,  der  supplerer 
 Energinets notat af 14. april 2020, angiver følgende nærmere vilkår og betingelser for 
 den omhandlede lokale eksportgrænse for DK1:   


Danske aktører vil som led i FCR-samarbejdet få en selvstændig adgang til at byde på 
 at levere FCR til de øvrige TSO’er i FCR-samarbejdet. Denne selvstændige mængde 
 udgør 6 MW FCR ifølge Trin 1 og som udgangspunkt 20 MW FCR ifølge Trin 2. 


Disse 20 MW vil i givet fald blive gradvist forøget inden for en ramme til 100 MW under 
 hensyn til en kumulativ opfyldelse af følgende to betingelser:  


1) Der kan efter det første års danske deltagelse i FCR-samarbejdet, i 2021, ikke kon-
 stateres nogen betydende negativ påvirkning på sikkerhedsmargenen på budområde- 
 grænsen DK1-DE/LU som følge af den danske deltagelse i FCR-samarbejdet.  


2) Der kan efter det første års danske deltagelse i FCR-samarbejdet, i 2021, ikke kon-
 stateres øget modhandel, der skyldes grænseoverskridende udveksling af FCR, på bud-
 områdegrænsen DK1-DE/LU som følge af den danske deltagelse i FCR-samarbejdet. 


Energinet forventer, at der vil være tale om engangsanalyser af påvirkningerne på sik-
 kerhedsmargenen og modhandlen. Energinet og den tyske TSO, TenneT DE, vil skulle 
 foretage disse analyser i fællesskab.  


Energinet forventer dertil, at hvis/når først danske aktører har fået adgang til at byde på 
 at levere FCR til de øvrige TSO’er i FCR-samarbejdet indtil en mængde på 100 MW, 
 kan denne adgang, herunder omfanget af mængden, ikke blive ændret eller nedsat igen. 


Når det særskilt gælder betingelsen for sikkerhedsmargenen, fortolker Energinet de re-
 levante  regler  således,  at  både  Energinet  og  TenneT  DE  skal  bekræfte,  at  sikker-
 hedsmargenen er tilstrækkelig. 


  


Når det særskilt gælder betingelsen for ej ”øget modhandel”, har Energinet præciseret, 
 at ”øget modhandel” i denne sammenhæng (alene) skal forstås som øget modhandel, 
 der skyldes den øgede udveksling af FCR. Energinet forventer også, at der ikke vil være 
 øget modhandel som følge af udvekslingen af FCR mellem DK1 og det øvrige geografi-
 ske område for det kontinentaleuropæiske FCR-samarbejde.  


Energinets  vurdering  beror  på,  at  FCR  er en  reserve,  der aktiveres  ved  frekvensæn-
 dringer. FCR udgør en fælles reserve, der er fordelt ud over det kontinentaleuropæiske 
 synkronområde. Eftersom frekvensen er den samme i det kontinentaleuropæiske syn-
 kronområde, vil danske leverandører af FCR også reagere på frekvensændringer i re-
 sten af det kontinentaleuropæiske synkronområde og dermed allerede i dag eksportere 
 aktiveringen af FCR.  


Energinet finder herefter, at en udveksling af FCR svarende til en mængde 20 MW mel-
lem DK1 og det øvrige geografiske område for det kontinentaleuropæiske FCR-samar-
bejde ikke vurderes at få en signifikant påvirkning på omfanget af modhandel. 



(13)SAGENS PARTER 


FSTS har som led i behandlingen af sagen vurderet, hvem der kan anses som sagens 
 part(er). 


FSTS vurderer, at Energinet-koncernens helejede datterselskab,  Energinet Elsystem-
 ansvar A/S (CVR nr. 39314959), er part i sagen i dansk forvaltningsretlig forstand.  


FSTS lægger herved til grund, at en afgørelse, der godkender vilkår og betingelser for, 
 at Energinet Elsystemansvar A/S med budområdet Vestdanmark (DK1) fra og med den 
 1. januar 2021 kan deltage i et kontinentaleuropæisk TSO-samarbejde om grænseover-
 skridende udveksling af FCR, vil skabe ret og pligt for Energinet Elsystemansvar A/S, 
 der har som sit forretningsområde bl.a. Energinets systemydelser for balancering, her-
 under reserver og FCR, i bred forstand.  


FSTS finder i forlængelse heraf, at Myndighedsenheden hos Energinets koncernmoder-
 selskab (CVR nr. 28980671) indgår som partsrepræsentant for Energinet Elsysteman-
 svar A/S. 



PARTSHØRING OG OFFENTLIG HØRING 


FSTS har for perioden 5. -19. november 2020 gennemført partshøring og offentlig høring 
 af udkast til afgørelse. Dansk Energi har afgivet et høringssvar af 18. november 2020 
 (bilag 6). 


Relevante uddrage af dette høringssvar, og hvordan FSTS forholder sig til disse pointer 
 i Dansk Energis høringssvar, er indarbejdet i afsnittet ”Forsyningstilsynets begrundelse 
 for afgørelsen”. 



RETSGRUNDLAG 


Kommissionens forordning (EU) nr. 2017/2195 af 23. november 2017 om fastsæt-
 telse af retningslinjer for balancering af elektricitet (populærtitel EBGL efter for-
 ordningens fulde titel på engelsk)  


EBGL artikel 3, stk. 1, litra a-d 


EBGL artikel 3, stk. 1, litra a-g, fastsætter formålet med EBGL. EBGL artikel 3, stk. 1, 
 litra a-d, kan herunder fremhæves i sammenhæng  med det aktuelle forslag  og sags-
 fremstillingens afsnit ”Introduktion til det relevante marked” og ”Formålet med metoden”.  


EBGL artikel 3, stk. 1, litra a-d, har følgende ordlyd: 


1. Denne forordning har til formål at:    


a)  fremme  effektiv  konkurrence,  ikke-diskrimination  og  gennemsigtighed  på  balance-
 markederne 


b) øge effektiviteten af balancering og effektiviteten af europæiske og nationale balan-
 cemarkeder 


c) integrere balancemarkederne, fremme mulighederne for at udveksle balanceringstje-
nester og samtidig bidrage til driftssikkerheden 



(14)d) bidrage til effektiv og langsigtet drift og udvikling af elektricitetstransmissionssystemer 
 og elektricitetssektoren i Unionen samt til, at day-ahead-, intraday- og balancemarked-
 erne fungerer effektivt og konsekvent.


EBGL artikel 5, stk. 3, litra b 


Alle regulatorer i den berørte region inden for EU og EØS, i Danmark FSTS, har efter 
 EBGL artikel 5, stk. 3, litra b, kompetencen til at træffe en afgørelse, der fastsætter fælles 
 og harmoniserede regler og processer for udveksling og anskaffelse af balanceringska-
 pacitet, som nævnt i EBGL artikel 33, stk. 1, i det geografiske område, som omfatter to 
 eller flere TSO’er, der udveksler eller er villige til at udveksle balanceringskapacitet gen-
 sidigt. 


EBGL artikel 5, stk. 3, litra b, har følgende ordlyd:   


3. Forslagene til følgende vilkår, betingelser og metoder godkendes af alle regulerende 
 myndigheder i den berørte region:    


[…] 


b) fastsættelse af fælles og harmoniserede regler og processer for udveksling og an-
 skaffelse af balanceringskapacitet, jf. artikel 33, stk. 1, i det geografiske område, som 
 omfatter to eller flere TSO’er, der udveksler eller er villige til at udveksle balancerings-
 kapacitet gensidigt 


EBGL artikel 32, stk. 2, litra a og b, samt EBGL artikel 33, stk. 1, 2 og 7 


To eller flere TSO’er, der udveksler eller er villige til at udveksle balanceringskapacitet 
 gensidigt, skal efter EBGL artikel 33, stk. 1, udforme et forslag til fastsættelse af fælles 
 og harmoniserede regler og processer for udveksling og anskaffelse af balanceringska-
 pacitet under overholdelse af kravene efter EBGL artikel 32.  


Et forslag efter EBGL artikel 33, stk. 1, skal i øvrigt læses og fortolkes i sammenhæng 
 med navnlig EBL artikel 32, stk. 2, 1. pkt., og 2. pkt., litra a og b, samt EBGL artikel 33, 
 stk. 2 og 7. 


EBGL artikel 32, stk. 2, 1. pkt., og 2. pkt., litra a og b, har følgende ordlyd: 


2. Alle TSO'er, der anskaffer balanceringskapacitet, skal opstille regler for anskaffelse 
 af balanceringskapacitet i forslaget til vilkårene og betingelserne for leverandører af ba-
 lanceringstjenester i henhold til artikel 18. Reglerne for anskaffelse af balanceringska-
 pacitet skal overholde følgende principper: 


a) anskaffelsesmetoden skal være markedsbaseret som minimum for frekvensgenop-
 rettelsesreserver og erstatningsreserver 


b) anskaffelsesproceduren skal gennemføres kort før driftsøjeblikket så vidt muligt, og 
 når det er økonomisk effektivt 


EBGL artikel 33, stk. 1, 2 og 7, har følgende ordlyd: 


1. To eller flere TSO'er, der udveksler eller er villige til at udveksle balanceringskapacitet 
gensidigt, skal udforme et forslag til fastsættelse af fælles og harmoniserede regler og 
processer for udveksling og anskaffelse af balanceringskapacitet under overholdelse af 
de i artikel 32 fastsatte krav. 



(15)2. Med undtagelse af de tilfælde, hvor TSO-BSP-modellen anvendes i henhold tilartikel 
 35, skal udveksling af balanceringskapacitet altid ske på grundlag af en TSO-TSO-mo-
 del, hvor to eller flere TSO'er fastlægger en metode til fælles anskaffelse af balance-
 ringskapacitet under hensyntagen til den tilgængelige overførselskapacitet og driftsbe-
 grænsningerne i del IV, afsnit VIII, kapitel 1 og 2, i forordning (EU) 2017/1485 


[…] 


7.  TSO'er må ikke øge den sikkerhedsmargen, der er beregnet i henhold til forordning 
 (EU) 2015/1222, på grund af udveksling af balanceringskapacitet vedrørende frekvens-
 genoprettelsesreserver og erstatningsreserver


Kommissionens forordning (EU) nr. 2017/1485 af 2. august 2017 om fastsættelse 
 af  retningslinjer  for  drift  af  elektricitetstransmissionssystemer  (populærtitel 
 SOGL efter forordningens fulde titel på engelsk) 


SOGL artikel 163, stk. 1-2, og stk. 4-5, samt dele af SOGL bilag VI 


EBGL artikel 33, stk. 2, henviser i sammenhæng med EBGL artikel 33, stk. 1, til, at en 
 metode  for  grænseoverskridende  udveksling  af  balanceringskapacitet,  herunder  af 
 FCR, inden for et synkront område skal ske under hensyn til - og overholdelse af - obli-
 gatoriske systemdriftsmæssige sikkerhedsgrænser m.v. efter SOGL. Reglerne for disse 
 sikkerhedsgrænser m.v. fremgår af SOGL artikel 163, hvoraf stk. 1-2, og 4-5, navnlig er 
 relevante, mens de nærmere talmæssige sikkerhedsgrænser fremgår af SOGL bilag VI. 


SOGL artikel 163, hvoraf stk. 1-2, og stk. 4-5, samt relevante dele af SOGL bilag VI, har 
 følgende ordlyd:   


1. Alle TSO'er, der er involveret i udvekslingen af FCR inden for et synkront område, 
 overholder kravene i stk. 2-9. Udvekslingen af FCR indebærer en overførsel af en FCR-
 forpligtelse fra den TSO, der modtager reserver, til den TSO, der tilslutter reserver, for 
 den tilsvarende reservekapacitet af FCR. 


2. Alle TSO'er, der er involveret i udvekslingen af FCR inden for et synkront område, 
 overholder de grænser for og krav til udveksling af FCR inden for det synkrone område, 
 som er anført i tabellen i bilag VI. 


[…] 


4. En TSO, der tilslutter reserver, en TSO, der modtager reserver, eller en berørt TSO, 
 som er involveret i udvekslingen af FCR, kan afvise en udveksling af FCR, hvis den 
 medfører flow, som overskrider de driftsmæssige sikkerhedsgrænser, når der sker akti-
 vering af reservekapaciteten af FCR, som er genstand for udveksling af FCR. 


5. Hver berørt TSO bekræfter, at dennes sikkerhedsmargen fastsat i henhold til artikel 
22 i forordning (EU) 2015/1222 er tilstrækkelig til at håndtere de flow, der følger af akti-
veringen af reservekapaciteten af FCR, som er genstand for udveksling af FCR 



(16)SOGL bilag VI: Grænser for og krav til udvekslingen af FCR som omhandlet i artikel 163 
 Synkront 


område 


Udveksling  af 
 FCR  er  tilladt 
 mellem 


Grænser for udveksling af FCR 


Det  syn-
 krone  om-
 råde CE5


TSO’er  i  til-
 grænsende 
 LFC-blokke 


- TSO'erne i en LFC-blok sikrer, at minimum 30 % af 
 deres samlede kombinerede oprindelige frekvenskon-
 trolreserveforpligtelser fysisk  leveres  inden  for  deres 
 LFC-blok, og 


- den mængde reservekapacitet af FCR, som fysisk er 
 placeret i en LFC-blok som resultat af udvekslingen af 
 FCR med andre LFC-blokke, begrænses til maksimalt: 


-  30  %  af  de  samlede  kombinerede  oprindelige 
 FCR-forpligtelser for TSO'er i den LFC-blok, som 
 reservekapaciteten af FCR er fysisk tilsluttet, og 
 - 100 MW af reservekapaciteten af FCR. 


Kommissionens forordning (EU) nr. 2015/1222 af 24. juli 2015 om fastsættelse af 
 retningslinjer  for  kapacitetstildeling  og  håndtering  af  kapacitetsbegrænsninger 
 (populærtitel CACM efter forordningens fulde titel på engelsk) 


  


CACM artikel 22 


EBGL artikel 33, stk. 7, og SOGL artikel 163, stk. 5, henviser i sammenhæng med EBGL 
 artikel  33, stk.  1  og  2,  hver især  til  overholdelse  af sikkerhedsmargenen  efter CACM 
 artikel 22. 


CACM artikel 22 har følgende ordlyd: 


1. Forslaget til en fælles kapacitetsberegningsmetode skal omfatte en metode til fast-
 sættelse af sikkerhedsmargenen. Metoden til fastsættelse af sikkerhedsmargenen be-
 står af to trin. Først anslår de relevante TSO'er sandsynlighedsfordelingen af afvigel-
 serne mellem det forventede flow på tidspunktet for kapacitetsberegning-en og det fak-
 tiske flow i realtid. Dernæst beregnes sikkerhedsmargenen ved at aflede en værdi af 
 sandsynlighedsfordelingen. 


2.  Metoden til fastsættelse af sikkerhedsmargenen fastsætter principperne for bereg-
 ning af sandsynlighedsfordelingen af afvigelserne mellem det forventede flow på tids-
 punktet for kapacitetsberegningen og det faktiske flow i realtid samt specificerer de usik-
 kerheder, der skal tages højde for ved beregningen. Med henblik på at bestemme disse 
 usikkerheder tager metoden navnlig højde for: 


a) utilsigtede afvigelser i det fysiske flow inden for en tidsenhed for markedet, der skyl-
 des tilpasningen af flowet inden for og mellem systemområder med henblik på at opret-
 holde en konstant frekvens 


b) usikkerheder, der kan have indvirkning på kapacitetsberegningen, og som kan opstå 
 mellem tidsrammen for kapacitetsberegningen og realtid for den pågældende tidsenhed 
 for markedet. 


5 CE er forkortelse for Continental Europe, dvs. det kontinentaleuropæiske synkronområde 



(17)3.  TSO'erne fastlægger i metoden til fastsættelse af sikkerhedsmargenen desuden fæl-
 les, harmoniserede principper for afledning af sikkerhedsmargenen af sandsynligheds-
 fordelingen. 


4.  På grundlag af den i stk. 1 vedtagne metode fastsætter TSO'erne sikkerhedsmargen-
 en, idet de respekterer de driftsmæssige sikkerhedsgrænser og under hensyntagen til 
 usikkerhederne  mellem  kapacitetsberegningstidsrammen  og  realtid  samt  de  afhjæl-
 pende tiltag, der måtte være til rådighed efter kapacitetsberegning-en. 


5. For hver kapacitetsberegningstidsramme fastsætter de berørte TSO'er sikkerheds-
 margenen for de kritiske netkomponenter, som den flowbaserede tilgang anvendes på, 
 og for den overførselskapacitet, som den koordinerede nettotransmissionskapacitets-
 metode anvendes på



FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 


FSTS træffer denne afgørelse i forlængelse af FSTS’ tidligere afgørelse af 19. december 
 2018, hvormed FSTS har godkendt dels Energinets anmeldelse af det overordnede mar-
 kedsdesign for det kontinentaleuropæiske FCR-samarbejde efter EBGL artikel 33, dels 
 Energinets ansøgning om en undtagelse fra pligten til at give leverandører af balance-
 ringstjenester adgang til grænseoverskridende overførsel af balanceringskapacitet efter 
 EBGL artikel 34, stk. 1. 


FSTS skal i denne aktuelle sag vurdere, om FSTS kan godkende de nærmere vilkår og 
 betingelser for Energinets deltagelse i TSO-samarbejdet om grænseoverskridende ud-
 veksling af FCR inden for det kontinentaleuropæiske synkronområde.  


FSTS har denne sammenhæng vurderet, at Energinets notat af 14. april 2020, suppleret 
 af oplysninger, som FSTS efterfølgende har indhentet hos Energinet, under ét kan anses 
 for at indeholde de fornødne oplysninger om de nærmere vilkår og betingelser for den 
 danske deltagelse i FCR-samarbejdet.  


FSTS har herefter fundet grundlag for at træffe en selvstændig afgørelse om vilkårene 
 for Energinets deltagelse i FCR-samarbejdet. Herunder i perspektiv af gennemsigtighed 
 om disse vilkår og betingelser for danske markedsaktører ved offentlig høring af udkast 
 til FSTS’ afgørelse samt ved Energinets og FSTS’ respektive offentliggørelse af FSTS’ 


endeligt trufne afgørelse. 


Oplysningerne fra Energinet om dansk deltagelse i FCR-samarbejdet kan sammenfattes 
 som så: 


Trin 1 for dansk deltagelse i FCR-samarbejdet fra og med den 1. januar 2021 indebærer:  


- Energinet skal indkøbe en andel af behovet for FCR i DK1, nærmere 30 pct. af 20 MW, 
 svarende til 6 MW, jf. SOGL Bilag VI, formuleringen ”TSO’erne i en LFC-blok sikrer, at...” 


- Danske aktører får adgang til at eksportere 6 MW FCR, jf. SOGL Bilag VI, formulering-
erne ”den mængde reservekapacitet af FCR..” og ”30 % af de samlede kombinerede..”. 



(18)Trin 2 for dansk deltagelse i FCR-samarbejdet fra og med ca. primo 2022 indebærer: 


- Energinet kan som led i FCR-samarbejdet indkøbe FCR og pulje behovet i DK1 med 
 de øvrige TSO’ere i den fælles LFC-kontrolblok for DK1 + DE/LU. 


- Danske aktører vil fra og med den 1. januar 2021, hvor Energinet med DK1 indgår i 
 FCR-samarbejdet, i princippet kunne byde på at levere FCR inden for de ca. 1.500 MW, 
 der er det samlede behov for FCR for de lande og DK1, som indgår i FCR-samarbejdet. 


- Danske aktører forventes dog at have størst interesse samt teknisk og økonomisk for-
 måen i forhold til at kunne byde på at fysisk levere de 174 MW FCR, der er den lokale 
 andel af den samlede LFC-kontrolblok for DK1 + DE/LU og/eller at byde på levere de 
 andre  174  MW  FCR  inden  for  eksportgrænsen  for samme  samlede  LFC-blok  DK1  + 
 DE/LU. 


-  Sidstnævnte  174  MW  FCR  reguleres  dog  af  Energinets  og  TenneT  DE’s  indbyrdes 
 aftale om en gradvis forøgelse fra 20 til 100 MW FCR som lokal eksportgrænse for DK1 
 under hensyn til sikkerhedsmargenen efter EBGL artikel 33, stk. 7, jf. CACM artikel 22. 


Den gradvise forøgelse fra 20 til 100 MW sker under hensyn til en kumulativ opfyldelse 
 af to betingelser, som Energinet og den tyske TSO, TenneT DE, i fællesskab vil skulle 
 konstateres opfyldt: 


  


1) Der kan efter det første års danske deltagelse i FCR-samarbejdet, i 2021, ikke kon-
 stateres nogen betydende negativ påvirkning på sikkerhedsmargenen på budområde- 
 grænsen DK1-DE som følge af den danske deltagelse i FCR-samarbejdet.  


2) Der kan efter det første års danske deltagelse i FCR-samarbejdet, i 2021, ikke kon-
 stateres øget modhandel, der skyldes grænseoverskridende udveksling af FCR, på bud-
 områdegrænsen DK1-DE/LU som følge af den danske deltagelse i FCR-samarbejdet. 


FSTS vurderer på den baggrund, at de nærmere vilkår og betingelser for Energinets og 
 danske aktørers deltagelse af det kontinentaleuropæiske FCR-samarbejde er i overens-
 stemmelse med de materielle krav til en metode for grænseoverskridende udveksling af 
 balanceringskapacitet, herunder af FCR, efter EBGL artikel 33, stk. 1.  


FSTS finder dertil, at vilkårene og betingelserne for Energinets og danske aktørers del-
 tagelse i det kontinentaleuropæiske FCR-samarbejde overholder kravene efter EBGL 
 artikel 32, som nævnt i EBGL artikel 33, stk. 1. FSTS vurderer herved, at navnlig over-
 holdelse af kravene efter EBGL artikel 32, stk. 2, 1. pkt., og 2. pkt., litra a og b, er rele-
 vante for vilkårene og betingelserne for den danske deltagelse i FCR-samarbejdet. 


FSTS skal således bemærke, at FSTS har truffet afgørelse af 18. december 20196 om 
 at godkende Energinets anmeldte vilkår og betingelser for leverandører af balancerings-
 tjenester og balanceansvarlige aktører efter EBGL artikel 18, som EBGL artikel 32, stk. 


6  https://forsyningstilsynet.dk/el/afgoerelser/godkendelse-af-energinets-vilkaar-og-betingelser-for-leve-
randoerer-af-balanceydelser  



(19)2,  1.  pkt.,  generelt  henviser til.  De  generelle  vilkår og  betingelser for leverandører af 
 balanceringstjenester efter EBGL artikel 18 gælder således for danske markedsaktører, 
 der gerne vil byde på at levere FCR som led i det kontinentaleuropæiske samarbejde. 


FSTS skal dertil bemærke, at oplysningerne, der fremgår af afsnittet ovenfor ”Sagsfrem-
 stilling/Formålet med metoden” påviser, at vilkårene og betingelserne for Energinets og 
 danske  aktørers  deltagelse  i  det  kontinentaleuropæiske  FCR-samarbejde  overholder 
 kravene efter EBGL artikel 32, stk. 2, 2. pkt., litra a og b, hvorefter anskaffelsesmetoden 
 for FCR skal være markedsbaseret, og at anskaffelsesproceduren for FCR så vidt muligt 
 skal gennemføres kort før driftsøjeblikket, og når det er økonomisk effektivt. 


FSTS har endvidere vurderet vilkårene for Energinets deltagelse i FCR-samarbejdet  
 efter EBGL artikel 33, stk.1, i nær sammenhæng med henvisningerne i EBGL artikel 33, 
 stk. 2 og 7, til  


- de relevante regler for udveksling og deling af reserver inden for et synkront område  
 efter SOGL artikel 163 og bilag VI samt 


- sikkerhedsmargenen på budområdegrænsen DK1-DE, der er fastsat på baggrund af  
 CACM artikel 22. 


FSTS skal dertil bemærke, at Energinets behov for FCR i DK1 i de senere år har ligget 
 på et niveau mellem 20-22 MW og forventes uændret at ligge på dette samme niveau 
 også for fremtiden, og at Energinet som led i FCR-samarbejdet derfor forventer at ind-
 købe FCR i DK1 inden for en mængde på +/- 20 MW ved op- og nedregulering.  


FSTS vurderer herefter, at Energinet og den kompetente TSO, TenneT DE, på den tyske 
 side af budområdegrænsen DK1-DE/LU ikke meningsfuldt kan afkræves at skulle fuldt 
 ud udnytte, at grænsen for grænseoverskridende udveksling af FCR, ved eksport og/el-
 ler import, i forhold til andre LFC-blokke udgør 100 MW af reservekapaciteten af FCR. 


Jf. SOGL bilag VI, formuleringen ”100 MW af reservekapaciteten af FCR”. 


FSTS skal også henvise til, at Energinet og TenneT DE vil skulle vurdere i fællesskab, 
 om den selvstændige mængde FCR, som danske aktører vil kunne byde på at levere til 
 de øvrige TSO’er i FCR-samarbejdet, kan forøges fra 20 til 100 MW under hensyn til 
 opfyldelsen af de nærmere beskrevne betingelser.  


Der  vil således ikke være tale om, at Energinet eller TenneT DE hver især  vil kunne 
 foretage selvstændige vurderinger og beslutninger med hver deres indhold. 


FSTS  bemærker dertil,  at  Energinets  notat  af  14.  april 2020  indeholder en  tabel,  der 
 viser de væsentligste forskelle mellem Energinets nuværende ordning for auktionsud-
 bud til brug for Energinets FCR-indkøb i DK1 og vilkårene for auktionsudbud til brug for 
 Energinets FCR-indkøb i DK1 som led i Energinets deltagelse i det kontinentaleuropæ-
 iske FCR-samarbejde. 


Dansk Energinet har i høringssvar af 18. november 2020 til udkast til FSTS’ afgørelse 
om vilkår for Energinets deltagelse i FCR-samarbejdet navnlig kommentarer i forhold til, 
at Energinets og TenneT DE’s indbyrdes aftale fastsætter en lokal eksportgrænse for 
DK1, der med udgangspunkt i 20 MW FCR kan blive gradvist forøget til 100 MW FCR. 



(20)Dansk Energi bemærker således, at det ikke er klart,  
 - hvordan den gradvise stigning i FCR-kapacitet vil ske,  
 - hvornår de 100 MW kan opnås,  


- hvordan en påvirkning af sikkerhedsmargenen opstår pga. øget FCR-kapacitet, samt  
 - hvorledes påvirkning af sikkerhedsmargenen og modhandel på budområdegrænsen  


DK1-DE/LU vil blive udmålt. 


Dansk Energi finder derfor, at FSTS skal kræve, at Energinet og TenneT DE udarbejder 
 en mere detaljeret beskrivelse af, hvordan den fremtidige FCR-kapacitet vil udvikle sig, 
 før FSTS kan godkende vilkår og betingelser for Energinets deltagelse i FCR-samarbej-
 det kan godkendes. 


FSTS bemærker, at Energinet på baggrund af afklaringen primo december 2020 blandt 
 TSO’er og regulatorer i FCR-samarbejdet om vilkårene for den danske indtræden i sam-
 arbejdet  er fremkommet  med  yderligere  oplysninger  om,  hvornår og  hvordan  danske 
 aktører vil kunne byde på at levere hvilke mængder af FCR som led i FCR-samarbejdet. 


FSTS finder dertil at, at Energinet og den kompetente TSO, TenneT DE, på den tyske 
 side af budområdegrænsen DK1-DE/LU har adgang til at foretage de fornødne faglige 
 skøn at hensyn til systemsikker drift af el-nettet. Herunder for at sikre, at grænseover-
 skridende udveksling af FCR holder sig inden for krav til systemsikkerhed og grænser 
 for mængder FCR efter SOGL og krav til sikkerhedsmargenen efter CACM.  


FSTS finder det herefter sagligt set korrekt, at ovennævnte bindinger ifølge SOGL og 
 CACM indebærer, at kriterierne, hvorefter danske aktørers potentielle eksportkapacitet 
 kan blive forøget fra 20 MW til 100 MW, ikke på nuværende tidspunkt kan forventes eller 
 kræves uddybet. Ud over de allerede udmeldte kriterier: Ingen betydelig negativ påvirk-
 ning på sikkerhedsmargenen eller øget modhandel på budområdegrænsen DK1-DE/LU. 


Energinet har dog meddelt FSTS, at Energinet senest ved udgangen af januar måned 
 2022 vil meddele danske aktører, hvornår Energinet og TenneT DE forventes at vurdere, 
 konkludere og meddele i fællesskab,  


- om betingelserne er opfyldt for en gradvis forøgelse af den mængde FCR, som danske  
 aktører vil kunne eksportere til de øvrige TSO’er i FCR-samarbejdet,  


- og i givet fald med hvilken mængde i MW en sådan forøgelse vil kunne ske. 


Dansk Energi gør i høringssvar også gældende, at den lokale eksportgrænse for DK1 
 ifølge aftalen mellem Energinet og TenneT DE er diskriminerende i forhold til danske 
 aktører og ikke er i overensstemmelse med den godkendte metode for det kontinental-
 europæiske FCR-samarbejde. 


FSTS bemærker om forholdet mellem den godkendte metode for FCR-samarbejdet og 
eksportgrænsen for DK1, at FCR-samarbejdets regulatorer har påpeget, efter fremkom-
sten af Dansk Energis høringssvar, at den godkendte metode giver adgang til eksport- 
og importbegrænsninger for ét land i FCR-samarbejdet, mens den første plan for Ener-
ginets indtræden i samarbejdet ville indebære eksportbegrænsning på budområdegræn-
sen DK1-DE/DU frem for at være relateret til den samlede LFC-blok for DK1+DE/LU.  



(21)FCR-samarbejdets TSO’er, herunder Energinet, har herefter ændret planen pr. 1. de-
 cember 2020, og regulatorerne har godkendt denne nye plan ved at tage den til efter-
 retning. 


FSTS kan dertil nævne, at det fremgår af det oprindelige godkendelsesgrundlag for det 
 kontinentaleuropæiske FCR-samarbejde fra 28. november 2018 (bilag 3), at Energinets 
 deltagelse i FCR-samarbejdet skulle bero på indgåelse af en aftale mellem Energinet og 
 TenneT DE om de nærmere vilkår for den danske deltagelse. Energinet og TenneT DE 
 fik således et regulatorisk mandat til af forhandle om og indgå den nævnte aftale. 


FSTS finder at kunne lægge til grund, at Energinets aftale med TenneT DE om en lokal 
 eksportbegrænsning for DK1 holder sig inden for det nævnte regulatoriske mandat af 
 28. november 2018 med tillæg af FCR-samarbejdets regulatoriske godkendelse af plan 
 nr. 2 af 1. december 2020 for Energinets og den danske indtræden i FCR-samarbejdet. 


FSTS bemærker, om forholdet mellem den lokale eksportgrænse for DK1 ifølge aftalen 
 mellem Energinet og TenneT DE og fremme af ikke-diskrimination på balancemarked-
 erne ifølge formålet efter EBGL artikel 3, stk. 1, litra a, at eksportgrænsen ses fastsat 
 under hensyn til objektive, ensartede og ikke-diskriminerende kriterier, herunder navnlig:  


- Den fornødne IT-implementering af budindmeldingsplatformen Regelleistung og FCR- 
 algoritmen (CCS),  


- krav til systemsikkerhed samt grænser for mængder FCR til levering inden for en LFC- 
 blok og til grænseoverskridende udveksling mellem LFC-blokke ifølge SOGL og 
 - krav til sikkerhedsmargenen ifølge CACM. 


FSTS finder dertil fortsat at kunne lægge til grund, at de oplyste vilkår for Energinets 
 deltagelse i FCR-samarbejdet fastlægger et sæt udbudsbetingelser m.v., som vil være 
 gældende for alle potentielle tilbudsgivere ved udbud af FCR til brug for indkøb af FCR 
 i det geografiske område for det kontinentaleuropæiske FCR-samarbejde, herunder  
 budområdet DK1.  


FSTS vurderer herefter fortsat, at udbudsbetingelserne ikke favoriserer eller diskrimine-
 rer mellem forskellige potentielle tilbudsgivere, så længe disse er i stand til at opfylde de 
 tekniske krav m.v., der kræves for at kunne levere FCR i det geografiske område for det 
 kontinentaleuropæiske FCR-samarbejde, herunder budområdet DK1.  


FSTS vurderer herefter sammenfattede, at de oplyste nærmere vilkår og betingelser for 
 Energinets deltagelse i FCR-samarbejdet er i overensstemmelse med formålene med 
 EBGL artikel 3, stk. 1, litra a-d: 


- Fremme effektiv konkurrence, ikke-diskrimination og gennemsigtighed på balancemar- 
 kederne. 


- Øge effektiviteten af balancering og effektiviteten af europæiske og nationale balance- 
 markeder. 


- Integrere balancemarkederne, fremme mulighederne for at udveksle balanceringstje- 
 nester og samtidig bidrage til driftssikkerheden. 


- Bidrage til effektiv og langsigtet drift og udvikling af el-transmissionssystemer og el- 
sektoren i EU samt til, at day-ahead-, intraday- og balancemarkederne fungerer effek-
tivt og konsekvent. 



(22)  


FSTS bemærker dertil, at det er alle regulatorer i den berørte region og aktuelt regula-
 torerne i de enkelte EU-lande samt Schweiz, som indgår i det kontinentaleuropæiske 
 FCR-samarbejde, der efter EBGL artikel 5, stk. 3, litra a, jf. artikel 33, har godkendt først 
 metoden for FCR-samarbejdet den 28. november 2018 og siden plan nr. 2 af 1. decem-
 ber 2020 for en trinvis implementering af Energinets indtræden i FCR-samarbejdet.  


FSTS har herunder ved processen for FCR-samarbejdets regulatoriske stillingtagen til 
 implementeringsplanen  prioriteret  at  fremme  en  afklaring  hos  FCR-samarbejdets 
 TSO’er og regulatorer, så Energinet kan indtræde i FCR-samarbejdet fra og med den 1. 


januar 2021.   


FSTS har herefter fundet, på baggrund af en samlet gennemgang og vurdering af vilkår-
 ene for Energinets deltagelse i det kontinentaleuropæiske samarbejde om grænseover-
 skridende udveksling af FCR i forhold til kravene efter EBGL, i sammenhæng med rele-
 vante krav efter SOGL og CACM, at Energinets deltagelse i FCR-samarbejdet kan god-
 kendes efter EBGL artikel 33. 



KLAGEVEJLEDNING  


Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet, jf. § 89, stk. 


1, i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 119 af 6. februar 2020. 


Klagen skal være skriftlig og skal være indgivet til klagenævnet inden 4 uger efter, at 
 Forsyningstilsynets afgørelse er meddelt.  


Klagen indgives til:      


Energiklagenævnet 
 Nævnenes Hus  
 Toldboden 2 
 8800 Viborg 


Telefon +45 72 40 56 00 
 ekn@naevneneshus.dk 


Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for, om klagen er indgivet i rette tid. 


Nærmere information om klagefristen, hvem der kan klage (klageberettiget), og nævnets 
 klagebehandling, fremgår af Energiklagenævnets hjemmeside, www.ekn.dk. 


Med venlig hilsen 
Carl Helman 
Fuldmægtig 
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